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Belchatow, 13.03.2025r.

Zbiorcza roczna ocena jakosci wody na plywalni
Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie, ul. Czapliniecka 96
za okres 01.12.2024r. — 31.12.2024r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1230) dokonat zbiorczej
rocznej oceny jakosci wody z ptywalni Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie,
ul. Czapliniecka 96 poprzez analize:

- parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1| ww. rozporzadzenia,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego pltywalnia,

- zakresu i czgstotliwosci wykonywania badafi wody przez zarzadzajacego plywalnia oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikéw badafi wody na plywalni wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Belchatowie przed wydaniem oceny.

W okresie objetym niniejsza oceng PPIS w Belchatowie przeprowadzil 1 kontrole
obiektu.

Na podstawie art.t 4 wust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985
o Panhstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. z 2024r. poz. 416) oraz § 4 w zwiazkuz § 21 § 3 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022r, poz. 1230) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Betchatowie stwierdza, ze woda na ptywalni Powiatowego
Centrum Sportu w Belchatowie ul. Czapliniecka 96 w ocenianym okresie spetniala
wymagania mikrobiologiczne oraz w wigkszosci przypadkéw wymagania fizykochemiczne
okreslone w zatacznikach nr 1 i 2 przedmiotowego rozporzadzenia.

Zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r, poz. 1230) zarzadzajacy
ptywalnig dokonywat oceny spetnienia wymagan na podstawie biezacej obserwacji obiektu ze
szczegOlnym uwzglednieniem sytuacji mogacych mie¢ wplyw na zanieczyszczenie wody.
Nadzorowatl prace urzadzefi, co znajduje potwierdzenie w prowadzonym systematycznie
rejestrze wynikow automatycznych pomiaréw jakosci wody oraz przekazywanych do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie sprawozdan z badan
wykonywanych przez zarzadzajacego ptywalnia. Prowadzone byly rejestry pomiaréw: pH
wody, potencjatu redox, stgzenia chloru wolnego, chloru zwigzanego oraz temperatury wody.
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Zarzadca wywigzal si¢ z harmonogramu poboru prébek wody do badan
laboratoryjnych.

Przed wydaniem rocznej zbiorczej oceny jakosci wody na pltywalni PPIS
w Belchatowie pobrat 3 probki wody do badaf w ramach kontroli urzedowej (protokét poboru
nr 86/HK/24 z dnia 18.11.2024r.)

Analiza wynikéw badafi laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej
i urzgdowej pozwala stwierdzi¢, ze w ocenianym okresie czasu wystgpily nastepujace
przekroczenia:

- chloroformu (jednokrotnie w niecce basenowej i jednokrotnie w niecce basenowej — system
cyrkulacji)

- chloru wolnego (jednokrotnie w niecce basenowej)

- chloru zwigzanego (jednokrotnie w niecce basenowej)

Po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego, majac na uwadze, iz przekroczenie ww.
parametrow wystgpowaly tylko okresowo nalezy ocenié, iz powyzsze odchylenia parametréw
od normy nie spowodowaly zagrozenia zdrowotnego dla 0séb korzystajacych z plywalni.
W przypadku  wystgpowania przekroczeri zarzadzajacy plywalnia podejmowat
natychmiastowe dziatania naprawcze, zmierzajace do doprowadzenia skladu wody
odpowiadajacego wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r, poz.
1230), co zminimalizowato zagrozenia dla zdrowia os6b korzystajacych z ptywalni. Kolejne
wyniki badan probek wody z plywalni nie wykazywaly przekroczer.

Czynnikiem o najwyzszym znaczeniu dla zdrowia wéréd wszystkich zwiazanych
z wodg czynnikéw na plywalni sa wskazniki mikrobiologiczne, ktérych wartosci byly zgodne
z normg okreslong w rozporzadzeniu przez caly okres objety ocenga.

Zbadano réwniez wodg cieply z natryskow na ptywalni w zakresie Legionella sp., jej jakosé
odpowiadala obowigzujacym wymaganiom, okreslonym w ww. rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia.

Wartosci  wszystkich oznaczanych parametréw mikrobiologicznych wody oraz
pozostalych parametréw fizykochemicznych wody wprowadzanej do niecki basenowej
z systemu cyrkulacji i wody w niecce basenowej, byly zgodne z norma okreslona
w rozporzadzeniu przez caty okres objety oceng.

W zwigzku z powyzszym, analizujgc zebrana w przedmiotowej sprawie dokumentacije
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie stwierdza, iz woda na ptywalni
przy Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie, ul. Czapliniecka 96 w ocenianym okresie
odpowiadala wymaganiom z nieprawidlowoesciami.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Belchatowie

Katarzyna Marczak
/dokument podpisany elektronicznie/
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2. Aa
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HK.9020.173.2025 Belchatow, dn. 20-03-2025 r.

Powiatowe Centrum Sportn w Belchatowie
ul. Czapliniecka 96
97-400 Belchatéw

W nawigzaniu do pisma z dnia 13.03.2025r. znak HK.9020.173.2025 dotyczgcego
Zbiorczej rocznej oceny jakosci wody na plywalni Powiatowego Centrum Sportu w Belchatowie
- Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowic informuje, ze w wierszu 13 blednic
wpisano ,,za okres 01.12.2024r.” a winno byé ,,za okres 01.01.2024r.”.
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